15 de octubre de 2010

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan y modifican determinados
aspectos relativos a la actividad de produccion de energia eléctrica en régimen
especial.

Ei crecimiento del nimero de instalaciones de produccion de energia electrica a partir
de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos, englobados dentro del
régimen especial, ha sido muy importante en los Ultimos afios. Asi, Espafia se ha
convertido en uno de los paises a la cabeza en el desarrollc de estas tecnologias.

Se trata de un sector muy dindmico y con un ritmo de evolucion tecnoldgica muy
rapido. En la actualidad, aproximadamente el 25 por ciento de la energia eléctrica
producida proviene de energias renovables. Estos hechos, unidos a las caracteristicas
estructurales de nuestro sistema eléctrico, obligan al establecimiento de requisitos
técnicos adicionales para garantizar el funcionamiento del sistema y posibilitar el
crecimiento de estas tecnologias.

E| Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
produccién de energia eléctrica en régimen especial, establece la obligacion del
cumplimiento de determinados requisitos tecnicos.

En particular, en dicho real decreto se establece Ia obligacion de adscripcion a centros
de control que actuaran como interlocutores del operador del sistema para las
instalaciones de potencia igual o superior a 10 MW, asi como la obligacion de
cumplimiento de determinados requisitos de respuesta frente a huecos de tensién para
las instalaciones edlicas; siendo el cumplimiento de estos requisitos fundamental para
permitir una adecuada operacion del sistema en condiciones de seguridad y, como
consecuencia de ello, posibilitar la maxima integracion en el sistema de las tecnologias
de régimen especial en el mix de generacion.

Pues bien, el crecimiento del nimero de instalaciones de tecnologia solar fotovoitaica
en los ultimos tiempos, formando parte en muchos de los casos de agrupaciones, hace
necesario someter al cumplimiento de los requisitos técnicos referidos a estas
agrupaciones. Al respecto cabe sefialar que el propio Real Decreto 1578/2008, de 26
de septiembre, de retribucién de la actividad de produccion de energia eléctrica
mediante tecnologia solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha limite
de mantenimiento de la retribucion del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para
dicha tecnologia, ya preveia, en su articulo 13, la necesidad de establecer requisitos
técnicos para estas instalaciones.

Por otro lado, para el caso de las instalaciones edlicas, el Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, prevé como fecha maxima de adecuacion al cumplimiento de los
requisitos de respuesta frente a huecos de tension el 1 de enero de 2010, para las
instalaciones anteriores al 1 de enero de 2008, siendo la consecuencia de tal
incumplimiento la pérdida del derecho a la percepcion de la prima o, en su caso, prima
equivalente, por la energia producida. El desarrollo tecnolégico realizado durante los
dltimos afios no ha sido, sin embargo, suficiente para conseguir la adecuacion de la
mayor parte del parque de generacion edlica en la fecha prevista. Las sofuciones
técnicas para determinadas maguinas han sido desarrolladas en fechas muy recientes,
por o que resulta conveniente prorrogar la fecha limite de adecuacion.




En general, la experiencia en la gestion acumulada como consecuencia de la aplicacion
del régimen juridico y econdmico del régimen especial, aconseja la redefinicion de
determinados conceptos v la adaptacion de los procedimientos a la evolucion de estos
sectores.

Asi, en primer lugar, mediante el presente real decreto se procede a fa definicion
concreta del concepto de modificacion sustancial de una instalacion a efectos de
renovacion del régimen econdmico, en la medida en que esta figura sera utilizada de
forma masiva en los proximos aftos, al haber alcanzado el parque de generacion una
antigiiedad que posibilitara la renovacion de los equipos.

En segundo lugar, las diferentes interpretaciones a que ha dado lugar el articulo 8 del
Regiamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por Real
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, hacen necesario concretar cuando existe la
obligacién de instalacion de equipos de medida en bornes de los grupos de generacion.
También se procede a adelantar la finalizacion del periodo transitorio de adecuacion de
los puntos de medida de tipo 3 de generacion, a fin de agilizar la liguidacion economica
de las instalaciones que disponen de éstos.

Asimismo se avanza en la simpiificacion administrativa, agilizando los procedimientos
mediante la utilizacion de medios electrénicos, en la medida de lo posible. De este modo
se mejora la definicién de fa informacion relativa a la inscripcion en los registros de
régimen especial que debe ser comunicada por [os 6rganos autondmicos y se preve la
elaboracidon de formularios para la remisicn de documentacion por los titulares de las
instalaciones en formato electronico.

En esa misma linea, se establece la obligatoriedad de presentar |a solicitud de inscripcion
en el Registro de preasignacion de retribucion exclusivamente por medios electronicos, a
través de la sede electrénica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se
considera que ello se encuentra justificado por razones de interés publico, dado que el
elevado numero de solicitudes presentadas al procedimiento de preasignacion de
instalaciones fotovoltaicas hace que la gestion de la documentacién presentada en papel
devenga dificil y complicada. Ademas, se estima que no constituye una carga excesiva
para los solicitantes, pues razonablemente cabe suponer a éstos Ia suficiente capacidad
para la comunicacion electrénica de su solicitud, feniendo en cuenta {a capacitacion legal,
técnica y econdmica que se exige acreditar a los titulares de instalaciones fotovoltaicas,
inciuso si son personas fisicas o pequefias empresas.

Por dltimo, es destacable ademéas la introduccién de sendas disposiciones para
instalaciones edlicas y solares termoeléctricas de caracter experimental e innovador, para
posibifitar la realizacion de actividades de [+D+ en estos sectores, como pieza
fundamental para conseguir los objetivos Ultimos de reduccidn de costes y alcanzar, a
medio plazo, la completa competitividad con las tecnologias convencionales.

El presente real decreto ha sido sometido a informe preceptivo de ia Comisién Nacional
de Energia vy a tramite de audiencia a través de su Consejo Consultivo de Electricidad.
Asimismo ha sido sometido a examen de la Comisién Delegada del Gobiemo para
Asuntos Econémicos, en su reunion del dia xx de xoxx de 2010,

Esta disposicion se dicta al amparo de lo establecido en el articulo 149.1.13%, 222, 25° de
la Constitucion Espafiola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
bases y coordinacion de la planificaciéon general de la actividad econdmica, autorizacion
de las instalaciones eléctricas cuando se aprovechamiento afecte a otra Comunidad
Auténoma o el transporte de energia salga de su ambito territorial y de bases del régimen
minerc y energético, respectivamente. A este respecto cabe sefialar que, por el contenido
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de sus disposiciones, eminentemente técnico y detallado en e desarrollo de la normativa
que regula el funcionamiento de estas instalaciones y los aspectos relativos a su regimen
econdmico, la ley no resulta un instrumento idéneo para su establecimiento y se
encuentra justificada su aprobacién mediante real decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la
aprobacién previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
[de acuerdo con] el Consejo de Estado y previa deliberacion del Consejo de Ministros en
su reunion del dia XX de  de 2010

DISPONGO:

Articulo primero. Modificacion del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que
se requla la actividad de produccion de energia eléctrica en régimen especial.

En el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
produccion de energia eléctrica en régimen especial, se introducen las siguientes
modificaciones:

Uno. En el articulo 3, se afade un apartado 4 con la siguiente redaccion:

«4. Sera condicion necesaria para la inclusién en el régimen especial que la
instalacion esté constituida por equipos principales nuevos y sin uso previo.»

Dos. Se modifica el apartado 3 del articulo 4, que queda redactado de la siguiente
manera:

«3. A efectos de lo dispuesto en este real decreto, y en particular en su capitulo IV |z
modificacion sustancial a efectos de su régimen econdmico de una instalacion
preexistente, en los términos previstos en el articulo 4 bis, dara origen a una nueva
fecha de puesta en servicio.»

Tres. Se afiade un articulo 4 bis con la siguiente redaccion:

«Articulo 4 bis. Modificacion sustancial de una instalacion preexistente a efectos de su
régimen economico.

1. Para las instalaciones de cogeneracién, se censiderara modificacion sustancial, a
efectos del régimen economico previsto en este real decreto, de una instalacion
preexistente la sustitucion de, al menos, los equipos indicados en la tabla siguiente en
funcién de la tipologia y tecnologia.

Tipologia de la cogeneracidon antes de la

modificacién Equipos a ser sustituidos

Ciclo simple de secado con furbina e Turbina(s) de gasw
Ciclo simple de secado con motor e Motor(es) alternativo(s)
Ciclo simple con ﬁ:g generacion de | Turbina(s) de gas

generacién de vapor
y/o agua caliente con | Con generacion de
turbina frio

« Turbina(s) degasy
e Recuperador(es) de calor 6
maguina(s) de absorcion

Ciclo  simple con | Sin generacion de

generacién de vaper | frio «  Motor(es) alternativo(s)




y/o agua caliente con . » Motor(es) alternativo(s) y
motor alternativo %c())n generacion de « [Recuperador(es) de calor o
maguina(s) de absorcion
Sin generacién de ¢ Turbinals) de gas y .
frio e Recuperador(es) de calor ¢
turbogenerador de vapor
Ciclo combinado o Turbina(s) de gas y
Con generacion de | « Maguina(s) de absorciény
frio e Recuperador(es) de calor 6
turbogenerador de vapor

2. No obstante lo anterior, y en todo caso, para que una modificacion de una
instalacion de cogeneracion sea considerada como sustancial se debe cumplir el
requisito de que la cogeneracion modificada sea de alta eficiencia conforme a lo
establecido en el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneracion, realizando el calculo del ahorro porcentual de energia primaria
conforme a la Guia Técnica para la medida y determinacion del calor Gtil, de la
electricidad y del ahorro de energia primaria de cogeneracion de alta eficiencia
aprobada por Resolucion de 14 de mayo de 2008, de la Secretaria General de
Energia.

3. El rendimiento eléctrico equivalente después de la modificacion sustancial debera
calcularse de acuerdo con lo estipulado en la Guia Técnica para la determinacion del
calor util, de la electricidad de cogeneracion y del ahorro de energia primaria, como si
la instalacién fuera de nueva ejecucion.

4. En la documentacion de proyecto que se presente al érgano competente para la
tramitacion de la modificacion sustancial de una instalacion de cogeneracion se
incluird un estudio energético que recoja las situaciones actual y prevista tras dicha
modificacion sustancial. Este estudio inciuira una cuantificacion de la mejora en [os
valores de rendimiento eléctrico equivalente, ahorro porcentual de energia primaria y
emisiones evitadas de CO,, calculadas de acuerdo a los rendimientos establecidos en
fa Decisién C(2006) 6817 de la Comision, de 21 de diciembre de 2006, por la que se
establecen valores de referencia de la eficiencia armonizados para la produccion por
separado de electricidad y calor de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
2004/8/CE del Parlamento Europeo y el Consegjo.

5. Cuando la tipologia de la cogeneracion preexistente no se corresponda con las
indicadas en la tabla anterior, el titular de la instalacion de cogeneracién solicitara a la
Direccion General de Politica Energética y Minas la indicacion de los criterios a cumplir
para calificar ta modificacién como sustancial.

Dei mismo modo, previa autorizacidn de la Direccién General de Politica Energética y
Minas a los efectos de este articulo, podra permitirse la sustitucion del equipo principal
con cambio de tecnologia cuando las circunstancias del proceso asi lo requieran y sin
perjuicio del cumplimiento del resto de requisitos exigidos.

8. Para las instalaciones edlicas, se considerara modificacion sustancial, a efectos del
régimen economico previsto en este real decreto, de una instalacion preexistente |a
sustitucién de, al menos, el generador y las palas, y siempre que las turbinas
resultantes fueran mas eficientes y la potencia unitaria mayor o igual que la anterior.

7. Para el resto de tecnologias distintas a la cogeneracién y a la edlica, se considerara
modificacién sustancial, a efectos del régimen econdmico previsto en este real



decreto, de una instalacion preexistente las sustituciones de los equipos principales
que se establezcan por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

8. En todo caso, para gque una modificacion de una instalacién sea considerada como
sustancial se debe cumplir necesariamente la condicion de que ios equipos principales
a instalar en ella sean nuevos y sin Uso pPrevio.

9. En el caso de que una instalacion estuviera constituida por distintos equipos
generadores pero con una misma fecha de inscripcion definitiva, se entendera gue se
ha producido la modificacion sustancial cuando se sustituyan todos los equipos
generadores existentes correspondientes por nuevos equipos.

Si en una instalacién existieran equipos con fechas de inscripcion diferentes, se podra
aplicar la modificacion sustancial a los equipos generadores que compartan ta misma
fecha de inscripcion de acuerdo con lo sefialado en el parrafo anterior.

10. La modificacién sustancial de una instalacion acogida a la disposicion transitoria
primera o a la disposicidn transitoria segunda del presente real decreto supondra su
acogimiento pleno al régimen econdmico vigente para nuevas instalaciones, en la
categorfa, grupo y subgrupo que le corresponda.»

Cuatro. Se modifica el parrafo d) del articulo 18, que queda redactado del modo
siguiente:

«d) Todas las instalaciones de régimen especial con potencia superior a 10 MW, y
aquelias con potencia inferior o igual a 10 MW pero que formen parte de una
agrupacion del mismo subgrupo del articulo 2 cuya suma total de potencias sea mayor
de 10 MW, deberan estar adscritas a un centro de control de generacion, que actuara
como interlocutor con el operador del sistema, remitiéndole la informacion en tiempo
real de las instalaciones y haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con objeto
de garantizar en todo momento la fiabilidad del sistema eléctrico.

En los sistemas eléciricos insulares y extrapeninsulares, el limite de potencia anterior
sera de 1 MW para las instalaciones o agrupaciones.

Todas las instalaciones con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior a 1 MW pero
que formen parte de una agrupacion de instalaciones cuya suma de potencias sea
mayor de 1 MW, deberan enviar telemedidas al operador del sistema, en tiempo real,
de forma individual en el primer caso o agregada en el segundo. Estas telemedidas
seran remitidas por los titulares de ias instalaciones o, en su caso, por sus
representantes.

A los efectos del presente real decreto se define agrupacion al conjunio de
instalaciones que se conecten en un mismo punto de la red de distribucion o
transporte, o dispongan de linea o transformador de evacuacion comin. Del mismo
modo, formaran parte de la misma agrupacion, aquellas instalaciones que se
encuentren en una misma referencia catastral, considerada ésta por sus primeros 14
digitos. La potencia de una agrupacién serd la suma de las potencias de las
instalaciones unitarias.

La obligacién de adscripcion a un centro de control de generacién y, en su caso, &
envio de telemedidas al operador del sistema, sera condicién necesaria para la
percepcion de la tarifa o, en su caso, prima establecida en el presente real decreto, o
en reales decretos anieriores vigentes con caracter transitorio. Si fa opcion de venta



elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento de esta obligacion implicara
la percepcion del precio del mercado, en lugar de la tarifa.

Los costes de instalacion y mantenimiento de fos centros de controf de generacion,
incluyendo la instalacién y mantenimiento de las lineas de comunicacion con el
operador del sistema, seran por cuenta de los generadores en régimen especiat
adscritos a los mismos. La comunicacion de dichos centros de control de generacion
con el operador del sistema se hara de acuerdo a los protocolos y estandares
comunicados por el operador del sistema y aprobados por la Direccion General de
Politica Energética y Minas.

Las condiciones de funcionamiento de los centros de control, junto con las
obligaciones de los generadores en régimen especiat, en relacion con los mismos,
seran las establecidas en los correspondientes procedimientos de operacion.»

Cinco. Se modifica el parrafo e) del articulo 18, que queda redactado de la siguiente
manera:

«e) Las instalaciones edlicas y las instalaciones o agrupaciones de instalaciones
fotovoltaicas de potencia superior a 2 MW, de acuerdo con la definicion de agrupacion
establecida en el parrafo d) de este articulo, estan obligadas al cumplimiento de lo
dispuesto en el procedimiento de operacion P.O. 12.3 Requisitos de respuesta frente a
huecos de tension de las instalacicnes edlicas, aprobado mediante Resolucion de 4 de
octubre de 2006 de la Secretaria General de Energia. A estos efectos, la verificacion
de su cumplimiento se regulara en el procedimiento correspondiente. Dicho
procedimiento de operacién sera de aplicacion igualmente en los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares, en tanto en cuanto no sea desarroilado  un
procedimiento especifico, sin perjuicio del resto de requisitos técnicos que pudieran
ser exigibles en cada caso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposicion transitoria quinta, esta
obligacién sera condicion necesaria para la percepcion de la tarifa o, en su caso, prima
establecida en el presente real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con
caracter transitorio. Si la opcién de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el
incumplimiento de esta obligacion implicaria la percepcion del precio del mercado, en
lugar de la tarifa misma.»

Seis. Se modifica la redaccidén det apartado 4 del articulo 19, que queda de la
siguiente manera:

«4. La documentacion a que hace referencia el presente articulo sera remitida por los
arganos competentes a la Direccion General de Politica Energética y Minas a traves
del procedimiento electrénico a que hace referencia el articulo 10.3 del presente real
decreto.

La remision de la documentacion a que hace referencia el presente articulo, por parte
de los titutares de fas instalaciones al 6rgano competente o a la Direccion General de
Politica Energética y Minas, se realizara, al menos, en formato electrénico. A estos
efectos, por Resolucién de la Secretaria de Estado de Energia podra aprobarse un
modelo de formulario, descargable, que se pondra a disposicion de los interesados a
través de la sede electronica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.»

Siete. Se modifica el primer parrafo dei articule 20.3, que pasa a tener la siguiente
redaccion:



«3. Las instalaciones de régimen especial deberan contar, con anterioridad al
comienzo del vertido de energia a la red, con los equipos de medida de energia
gléctrica necesarios que permitan su liquidacion, facturacion y control, de acuerdo con
lo expresado en este real decreto y en el Reglamento unificado de puntos de medida
del sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.»

Ocho. Se modifica el titufo y los apartados 1 y 2 del articulo 29, que quedan
redactados del siguiente modo:

«Articulo 29. Régimen de energia reactiva.

1. A las instalaciones acogidas al régimen especial, en virtud de la aplicacion de este
real decreto, salvo las excepciones que reglamentariamente se establezcan,
independientemente de la opcidén de venta elegida en el articulo 24.1, les sera
aplicable un complemento o penalizacion, seglin corresponda, por energia reactiva por
el mantenimiento de unos determinados valores de factor de potencia. Este
complemento se fija como un porcentaje del valor de 8,2954 c€/kWh, en funcion del
factor de potencia con el que se entregue la energia, que sera revisado anualmente
por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Dicho porcentaje, se establece en el
anexo V del presente real decreto.

Las instalaciones deberan mantenerse, de forma horaria, dentro del rango obligatorio
de factor de potencia que se indica en el anexo V. E! incumplimiento de dicha
obligacion conllevara el pago de la maxima penalizacion contemplada en el mismo
anexo para las horas en que se incurra en incumplimiento.

El rango obtligatorio de factor de potencia podra ser modificado, con caracter anual, por
resolucion de la Secretarfa de Estado de Energia, a propuesta del operador del
sistema, y éste se encontrard en todo caso, entre los valores extremos de factor de
potencia: 0,98 capacitivo y 0,98 inductivo. Ef citado rango obligatorio podra ser
diferente en funcién de las zonas geografica, de acuerdo con las necesidades del
sistema.

2. Aquellas instalaciones del régimen espectal cuya potencia instalada sea igual o
superior a 10 MW, o 5 MW en el caso de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, podran recibir instrucciones del operador de! sistema para ia
modificacién temporal del rango de factor de potencia anteriormenie definido, en
funcién de las necesidades del sistema. En caso de cumplimiento de estas
instrucciones, se aplicara la bonificacion contemplada en el anexe V para el rango
obligatorio para durante el periodo correspondiente y en caso de incumplimiento de las
mismas, se aplicara la maxima penalizacion contemplada en el mismo anexo.

Para éstas, cuando la instalacion esté conectada en la red de distribucion, la
modificacion del rango de factor de potencia aplicable a la misma tendra en cuenta las
limitaciones que pueda establecer el gestor de la red de distribucion, por razones de
seguridad de su red. El gestor de la red de distribucion podra proponer al cperador del
sistema las instrucciones especificas que considere pertinentes.»

Nueve. Se aflade un parrafo ¢) en el articulo 33.1 con la siguiente redaccion.

«c) Para participar en dichos servicios, las instalaciones deberan realizar previamente
una prueba de funcionamiento para acreditar la potencia neta realmente disponible,
segun lo indicado en el anexo XlIl de este real decreto, Dicha potencia neia sera la
gue se utilice para la participacion en el mercado.»



Diez. En la tabla 3 del articulo 38, se suprimen los valores de las tarifas reguladas
indicadas para las instalaciones de tipo b.1.1, a partir del afio vigésimo sexto.

Once. Se modifica el apartado 2 del articulo 45, que queda redactado como sigue:

«2. Las instalaciones de tecnologias analogas a las de |a categoria b, salvo las solares
termoeléctricas, eolicas, e hidroeléctricas, de potencia instalada mayor de 50 MWV,
tendran derecho a percibir una prima, aplicada a la electricidad vendida al mercado,
igual a la de una instalacién de 50 MW del mismo grupo y subgrupo y, en su caso,
mismo combustible y misma antigliedad desde la fecha de puesta en servicio,
determinados en el articulo 36, multiplicada por el siguiente coeficiente:

0,8 - [ (Pot -50) / 50) x 0,6 ], para las instalaciones hasta 100 MW, o

0,2, para el resto,

siendo Pot, 1a potencia de la instalacion, en MW, y siéndoles en ese caso de aplicacion
los limites inferior y superior previstos en el mismo, multiplicados por el mismo
coeficiente, en cada caso.»

Doce. Se afkade una nueva disposicion adicional decimoquinta con la siguiente
redaccién:

«Disposicion adicional decimoquinta. Referencias al precio equivalente al precio final
horatio del mercado.

{ as referencias contenidas en este real decreto al “precio equivalente al precio final
horario del mercado’, se entenderan hechas al “precio det mercado”. »

Trece. Se afiade un nuevo apartado 6 a la disposicion transitoria segunda con la
siguiente redaccion:

«B. Las instalaciones acogidas a la presente disposicién, o aquellas que utilicen 1a
cogeneracion para el tratamiento y reduccion de residuos de fos sectores agricola,
ganadero y de servicios y que se hubieran acogido plenamente al presente real
decreto, en la categoria a), no tendran derecho a la percepcion del complemento por
eficiencia previsto en el articulo 28.»

Catorce. Se afiade un nuevo segundo parrafo a la disposicion transitoria cuarta con la
siguiente redaccion:

«Las instalaciones a las que sean de aplicacion ias obligaciones previstas en el
articulo 18.d) de este reat decreto, excepto las instalaciones individuales de potencia
superior a 10 MW, dispondran de un periodo transitorio hasta el 30 de junio de 2011,
inclusive, durante el cual no le sera de aplicacién la penalizacion establecida en el
quinto parrafo del articuto 18.d.)»

Quince. Se modifica el apartado 1 de la disposicion transitoria quinta, que gueda
redactado de la siguiente manera:

«1. Agquellas instalaciones edlicas cuya fecha de inscripcion definitiva en el Registro
administrativo de instalaciones de produccidn en régimen especial, dependiente det
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sea anterior ai 1 de enero de 2008 y cuya
tecnologia se considere técnicamente adaptable, tienen de plazo hasta el 31 de



diciembre de 2010, inclusive, para adaptarse al cumplimiento del procedimientd de
operacion P.O. 12.3.

En el caso de instalaciones edlicas ubicadas en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, el plazo de adaptacion se extendera hasta el 30 de septiembre de
2011

En tanto no se desarrollen procedimientos de operacion especificos, los requisitos de
respuesta frente a huecos de tension que deban cumpiir las instalaciones fotovoltaicas
a las que les corresponda, de acuerdo con |o previsto en el articulado del presente real
decreto, seran los previstos en el procedimiento de operacién peninsular relativo a los
requisitos de respuesta frente a huecos de tension de las instalaciones edlicas, siendo
de aplicacion en los siguientes plazos:

i) para las instalaciones fotovoltaicas con fecha de inscripcidn definitiva posterior al 30
de junio de 2011, desde su fecha de inscripcion definitiva.

ii) para las instalaciones fotovoltaicas con fecha de inscripeion definitiva anterior af 1
de jutio de 2011, a partir del 1 de octubre de 2011.»

Dieciséis. Se afiaden los siguientes péarrafos al apartado 3 de la disposicion
transitoria quinta, con la siguiente redaccion:

«En el caso de instalaciones edlicas ubicadas en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares e! plazo para acreditar la imposibilidad de adecuacion a tales
requisitos se extendera hasta el 31 de diciembre de 2010.

Fn cualquiera de los casos, fa resolucidén de aceptacion de la imposibilidad de
adecuacidén y la exencion de la penalizacién, podra tener una validez temporal
limitada.

Sin perjuicio de lo previsto en la presente disposicion, la Direccidn General de Politica
Energética y Minas podra resolver, de forma general, la imposibilidad de adecuacion
de un modelo concreto de aerogenerador.»

Diecisiete. Se modifica la redaccién de los dos Ultimos parrafos de la disposicion final
cuarta, gue pasa a ser como sigue:

«Por resolucion de la Secretaria de Estado de Energia, que habra de publicarse en el
«Boletin Oficial del Estado», se podran modificar al alza los objetivos limites de
potencia de referencia establecidos en los articulos 35 a 42, siempre que se considere
necesario y ello no comprometa la seguridad y estabilidad del sistema. Igualmente se
habilita a la Secretaria de Estado de Energia a modificar, mediante resolucion que
habra de publicarse en el «Boletin Oficial del Estado» el contenido del modelo de
inscripcion en el registro y el modelo de memoria-resumen anual gue figuran en el
anexo Nl y el anexo 1V, respectivamente; asi como el contenido del anexo Xil relativo a
los perfiles horarios para las instalaciones fotovoltaicas e hidraulicas.

Ei contenido técnico del anexo XlI refativo a la prueba de potencia neta para
instalaciones hidraulicas y térmicas, podra modificarse por orden del Ministro de
[ndustria, Turismo y Comercio.»

Dieciocho. Se modifica el apartado 6 del anexo | que queda como sigue:



« 6. En las instalaciones que usen varios combustibles convencionales se aplicara un
rendimiento eléctrico equivalente Unico, calculado a partir de los rendimientos de
referencia para cada combustible. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y
Comercio se aprobara la metodologia para el calculo y justificacion del citado
rendimiento eléctrico equivalente tnico.»

Diecinueve. El anexo IIl se sustituye por el que figura a continuacion:
«ANEXO I

Modelo de inscripcion en el registro

Datos de la resolucion:

Tipo de resolucion |

Datos de la instalacion:

N° de Registro MITYC

N° de Registro inscripcién autonomica provisional

N° de Registro inscripcién autonomica definitiva

Nombre

Emplazamiento: calle o plaza, paraje, etc.

Municipio /Cédigo postal de la instalacion

Provincia

Empresa distribuidora a la gue vierte

Hibridacion

Potencia nominal total de la instalacion (KW)

Potencia neta total de la instalacion (KW) resultante de la prueba
de potencia

Datos de la fase o ampliacion:

Nombre de la fase

ldentificador CIL

Potencia nominal de fase (KW)

Potencia neta de fase (KW) resultante de la prueba de potencia

RD en el que se inscribe

Grupo al que pertenece {articulo 2)

Tipo de Tecnologia (1)

Hidraulica

Rio

Salto (aliura en m)

Caudal (m3/s)

Térmica

Tipo de combustible principal (2)

Otros combustibles o detalle del combustible principal

Titular

Nombre:

Direccidn

Municipio/Codigo Postal

FProvincia

Datos de fechas

Fecha de Puesta en Servicio para pruebas

Fecha de Puesta en Servicio definitiva

Fecha de inscripcion previa

Fecha de inscripcion definitiva
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Fecha de resolucion o efecto del cambio

Régimen econdémico:

Opcioén de venta

Numero de expediente de preasignacion

Fecha de la convocatoria de preasignacion

(1): Tipo de tecnologia: Cogeneracién, fotovoltaica, solar termoeléctrica, edlica,
hidraulica, térmica, residuos, tratamiento de residuos.

(2): Combustible principal: Gas natural, gasdleo, fuel, propano, carbén, calor residual,
GLP, Biocombustibles liquidos, estiercoles, RSU, residuos industriales, gas residual,
cultivas energéticos agricolas o forestales, residuos actividad agricolas o jardineria,
residuo aprovechamiento forestal o silvicola, biogas de vertedero, biogas de digestion,
biomasa industrial agricola, biomasa industrial forestal, licores negros.»

Veinte. El anexo V se sustituye por el que se inserta a continuacion:
«ANEXO V
Complemento por energia activa
Se consideraran para todas las unidades de régimen especial los siguientes valores

del factor de potencia y los correspondientes valores porcentuales de
bonificacion/penalizacion, aplicables en los siguientes periodos horarios:

Rango del factor de potencia Bonificacion  por | Penalizacion  por
cumplimiento % incumplimiento %

Obligatorio 0,00 3,00

Entre 0,995 inductivo y 0,995 capacitivo 4.00 0,00

Se establece el rango del factor de potencia obligatorio de referencia, entre 0,98
capagcitivo y 0,98 inductivo. :

La regulacién del factor de potencia se realizard en el punto de conexion con el
sistema y se obtendra haciendo uso del equipo de medida contador-registrador de la
instalacion. Se calculara con dos cifras decimales y el redondeo se hara por defecto o
por exceso, segin que la tercera cifra decimal sea 0 no menor de cinco.

Los porcentajes de complemento se aplicaran con periodicidad horaria, realizandose,
al finalizar cada mes, un cémputo mensual, que serd facturado y liquidado segun
corresponda.»
Veintiuno. Se afade un anexo Xl con la siguiente redaccion:

«ANEXO Xl

Prueba de potencia neta para instalaciones hidraulicas y térmicas.

1. LLa potencia neta instalada se expresara en MW con dos decimales y se definira,
dependiendo de la tecnologia utilizada, de la siguiente forma:

a) La potencia neta instalada para cada grupo hidraulico convencional o mixio, se

define como la maxima potencia gue pueda mantenerse en marcha continua durante
un periodo igual o superior a cuatro horas, referida a los bornes del generador
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deducidos los consumos auxiliares para expresarlo en barras de central, suponiendo la
totalidad de sus instalaciones en servicio y siendo optimas las condiciones de caudat y
altura del salto.

b) La potencia neta instalada de cada grupo térmico, se define como la maxima
potencia que pueda mantenerse en marcha continuada durante al menos cien horas y
referida a los bornes del generador del grupo deducidos los consumos auxiliares para
expresarlo en barras de central, suponiendo gue la totalidad de sus instalaciones esta
en servicio y que existe en el parque correspondiente una cantidad de combustible
suficiente y con la calidad habitual.

2. La prueba de funcionamiento a la gque se hace referencia en el apartado anterior
debera reatizarse de acuerdo al siguiente protocolo genérico:

a) Comunicacion al Operador de!f Sistema de la prueba a realizar.

b) Confirmacion de fa disponibilidad de combustible o agua, segun corresponda.

¢) Sefialamiento con fecha y hora del comienzo y fin de la prueba.

d) Comprobacion de la existencia de telemedidas.

e) Comprobacién de la fectura det contador de energia neta del grupo en el inicio de
fa prueba y posterior sellado de la caja del contador.

fy Comprobacion de la lectura del contador de energia neta del grupo al final de la
prueba.

g) En su caso, comprobacién de los datos mas caracteristicos de funcionamiento de
la caldera a fin de determinar que no se sobrepasan las especificaciones del
fabricante.

h) Deduccién de la potencia media.

iy Obtencion mediante lecturas del contador de energia en bornes de generador del
grupo, de la potencia bruta durante la prueba.

j) Obtencion de los consumos auxiliares para ese nivel de potencia, por diferencia
entre la potencia bruta y neta del grupo.

k) En el caso de grupos hidraulicos, una vez determinada la potencia bruta y neta
partiendo de las condiciones del salto y caudal hidraulico durante la prueba de
funcionamiento, se calculara la maxima potencia bruta y neta gque se podria’
obtener en condiciones optimas de caudal y salto.

3. Las pruebas de potencia neta seran realizadas por entidades acreditadas por la
administracion.

4, El resultado de la prueba sera remitido por el interesado a la Comisién Nacional de
Energia. Esta remitira a la Direccién General de Politica Energética y Minas, con
caracter mensual, una relacion de las instalaciones que hubieran superado dicha
prueba de funcionamiento, indicando la potencia neta resultante.

5. La potencia neta de cada instalacion sera inscrita por la Direccion General de

Politica Energética y Minas en el Registro administrativo de instalaciones de
produccidn de energia eléctrica en régimen especial.»

Articulo segundo. Modificacion del Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico, aprobado mediante Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto:
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Uno. Se modifica el segundo parrafo del articulo 6, que queda redactado del siguiente
modo:

«En las instalaciones de generacion, se podra establecer ademés un punto de medida
en bornes del grupo para la medicién de la energia bruta generada, que podra
utilizarse como comprobante.»

Dos. Se modifica el apartado 1 de la disposicion transitoria segunda, que queda
redactado en los siguientes términos:

«1. Aquellas instalaciones y equipos de medida que por el presente Reglamento
cambien su clasificacion tal y como se indica a continuacion, podran mantener los
equipos actuales hasta su sustitucion por equipos nuevos, siempre que a la entrada en
vigor de este Reglamento dichas instalaciones y equipos sean conformes con el
Reglamento de Puntos de Medida de fos Consumos y Transitos de Energfa Eléctrica,
aprobado por Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre:

a) los que cambien su clasificacion de tipo 3 a tipo 1 0 2, que deberan realizar la
sustitucién antes del 1 de julio de 2012.

b) fos puntos de medida de consumo que cambien su clasificacion de tipo 4 a tipo 3,
gue deberan realizar la sustitucién antes del 1 de julio de 2012.

c) los puntos de medida de generacién que cambien su clasificacion de tipo 4 a tipo 3,
que deberan realizar la sustitucion antes del 1 de julio de 2011.

No obstante, les serdn de aplicacion el resto de requisitos y condiciones relativos a
tipo de punto en el que resulten clasificados, debiendo en todo caso disponer de
comunicacion para lectura remota, cuando asi sea requerido.

Para las instalaciones y equipos de medida que estuviesen clasificados como puntos
de medida tipo 3 y que en virtud de la disposicion adicional primera.2 del Real Decreto
1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en
baja tensién de clientes y generadores en Régimen Especial pasaron a clasificarse
como puntos de medida tipo 2, también serd de aplicacion lo dispuesto en el parrafo
precedente, siempre que, a la entrada en vigor del citado real decreto, dichas
instalaciones y equipos fuesen conformes con el Reglamento de Puntos de Medida de
los Consumos y Transitos de Energia Eléctrica, aprobado por Real Decreto
2018/1997, de 26 de diciembre, en la primera verificacion sistematica realizada.»

Tres. El apartado 4 de la disposicién transitoria segunda gueda sin contenido.

Articulo tercero. Modificacion del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de
retribucion de la actividad de produccion de energia eléctrica mediante tecnologia
solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha limite de mantenimiento de
la retribucion del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnologia.

El Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribucion de la actividad de
producciébn de energia eléctrica mediante tecnologia solar fotovoltaica para
instalaciones posteriores a la fecha limite de mantenimiento de la retribucion del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnologia, se modifica de la siguiente
manera:

Uno. El parrafo a) del articulo 3 queda redactado en los siguientes términos:
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«a) Tipo | Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de
construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos
residencial, de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carcter agropecuario,
en todos los casos, cuando en su interior exista un punto de suministro de potencia
contratada por al menos un 25 por ciento de la potencia nominal de la instalacion que
se pretende ubicar durante los primeros veinticinco afios a contar desde el primer dia
del mes siguiente al acta de puesta en marcha de la instalacion de produccion..

O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan
por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos
de areas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una
parcela con referencia catastral urbana.

Se excluyen expresamente de este tipo | las instalaciones ubicadas sobre estructuras
de invernaderos y cubiertas de balsas de riego, y similares.

Las instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en dos subtipos:
Tipo 1.1: instalaciones del tipo {, con una potencia inferior o igual a 20 kW
Tipo 1.2: instalaciones del tipo 1, con un potencia superior a 20 kW»

Dos. El apartado 1 del articulo 6 queda redactado del siguiente modo:

«1. La solicitud de inscripcién en el Registro de preasignacion de retribucion, para un
proyecto de instalacion o instalacion, se realizara, indicando los datos recogidos en el
anexo | de este real decreto, aportando ademas, copia de la documentacion
establecida en el anexo 1l del mismo. Dicha solicitud ird dirigida a la Direccién General
de Politica Energética y Minas.

No podra presentarse solicitud para una instalacion constituida por una agrupacion de
instalaciones que hubieran sido tramitadas de forma independiente ante el 6rgano
competente.»

Tres. La redaccion del apartado 2 del articulo 6 pasa a ser la siguiente:

«2. Conforme a lo previsto en el articulo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electronico de los ciudadancs a los Servicios Publicos, fa solicitud se
presentard exclusivamente por via electrénica, con certificado electronico, en el
registro electronico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo
establecido en el anexo 1l del presente real decreto para la convocatoria en la que se
desee inscribir el interesado.

Todas las comunicaciones enifre el solicitante y el 6rgano instructor se realizaran
exclusivamente a través de medios electréonicos. Si no se utilizasen dichos medios
electronicos, el organo administrativo competente requerird la correspondiente
subsanacion, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentacion
carecera de validez o eficacia.

El titular del proyecto o instalacion, deberd presentar una solicitud para cada una de
Jas convocatorias en las que quiera participar, no siendo validas para una convocatoria
las solicitudes de proyectos o instalaciones que no hubieran resultado inscritos en el
Registro de preasignacion de retribucién en convocatorias anteriores. »

Cuatro.: El apartado 4 del articulo 6 queda redactado en los siguientes términos:
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«4. Aguellos proyectos a los que se les asigne potencia, seran inscritos por la
Direccion General de Politica Energética y Minas, en el Registre de preasignacion de
retribucién, asociados a dicha convocatoria. El resto de solicitudes seran
desestimadas en la convocatoria. No obstante, el interesado podré presentar nueva
solicitud de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 anterior, comunicando, en su
caso, que la documentacion presentada sigue siendo valida y no tiene que volver a ser
presentada.»

Cinco. Se afiade una frase al final del segundo parrafo del articulo 10.2, con la
siguiente redaccion:

«A estos efectos se considera un uUnico punto de la red de distribucion o transporte,
una subestacién o un centro de transformacion.»

Seis. El parrafo 1.b) del anexo Il queda redactado en los siguientes términos:

«b) Licencia de obras del proyecto de instalacion, otorgado por el 6rgano competente.
Fn el caso de instalaciones del tipo 1.1, no sera necesaria la aportacion de este

documento.»

Siete. E! apartado 4 del anexo |V gueda sin contenido.

Disposicion adicional primera. Configuracion de medida para las instalaciones de
cogeneracion y su consumidor asociado.

1. Las instalaciones de cogeneracién y su consumidor asociado de calor y electricidad,
podrén compartir las instalaciones de conexidn a la red de transporte o distribucion, en
los términos que se establecen en la presente disposicién. La empresa distribuidora o
transportista no tendra ninguna obligacién legal sobre dicha instatacion.

2. Las instalaciones de generacién y consumo asociado seran independientes,
compartiendo exclusivamente las instalaciones de conexion a la red, considerandose,
a todos los efectos, dos sujetos e instalaciones distintas.

3. Los puntos de medida de las instalaciones de generacion y de sus auxiliares y de
consumo asociado, estaran ubicados de tal forma que permitan la medida directa de la
energia generada o consumida, las cuales seran elevadas al nivel de tension del punto
frontera Unico afectandolas, si procede, por la pérdidas pertinentes.

4. Se dispondra de contratos de acceso independientes para los consumos de
auxiliares de cogeneracion y para el consumo asociado.

5. La configuracion de medida debera ser autorizada, con caracter previo, por la
Direccion General de Politica Energética y Minas, debiendo contar para ello con el
acuerdo entre el titular de la instalacion de cogeneracion, el titular del punto de
suminisiro y el encargado de lectura de cada uno de ellos.

A estos efectos, el titular debera dirigir una solicitud a la Direccion General de Politica
Energética y Minas, acompafiada de la documentacion que acredite el acuerdo entre
las partes a que se hace referencia en el parrafo anterior. El plazo para resolver y
notificar sera de seis meses a contar desde la recepcidn de la solicitud y de la indicada
documentacion que debe acompariarla. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado
resolucion la solicitud debera entenderse desestimada.



Contra esta resclucion, que no pone fin a la via administrativa, podra interponerse
recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Energia, conforme a lo establecido
en los articulos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comdn.

l.a autorizacion de dicha configuracién implicara lo siguiente:

a) El generador y el consumidor que comparten el punto frontera, aceptan las
consecuencias, que l1a desconexion del citado punto, en aplicacién de la normativa
vigente, pudiera conllevar para cualquiera de las partes, entre ellas, la
imposibilidad del generador de venta de energia al sistema y la percepcién de la
retribucion que le hubiera correspondido, o la imposibilidad del consumidor de

adquirir energia.

b) La empresa distribuidora no tendra ninguna obligacion legal relativa a ia calidad de
servicio por las incidencias derivadas de fallos en fa citada instalacién de conexion.

En solicitud de autorizacién de configuracion singular debera indicarse explicitamente
que los solicitantes aceptan ambos puntos.

Disposicion adicional segunda. Régimen econdmico especifico para instalaciones
experimentales de tecnologia edlica en tierra.

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podra otorgar, a un maximo de 160
MW, el derecho a un régimen econdémico adicional a la retribucion del mercado de
produccién para proyectos de instalaciones de produccién de energia eléctrica de
tecnologia edlica en tierra, de caracter experimental, para el periodo 2010-2013, a
través de un mecanismo de preasignacion de retribucion.

El régimen economico de aplicacion serd el vigente para instalaciones de la misma
tecnologia y potencia.

2. Las instalaciones a que hace referencia la presente disposicion podran ser de dos
tipos:

a) Instalaciones constituidas por unidades experimentales para su ensayo y validacion
y cuyo titular sea una entidad participada mayoritariamente por el tecnologo y
suministrador de los equipos, 0 empresas del grupo empresarial definidos segun el
articulo 42 del Cdédigo de Comercio.

b) Instalaciones constituidas por infraestructuras de ensayo y validacion de unidades
experimentales de uno o mas tecndlogos y cuyo titular sea una entidad participada
mayoritariamente por capital publico.

Por unidades experimentales se entienden prototipos y pre-series de los mismos, que
incorporen las modificaciones pertinentes, de acuerdo con los resuitados de los
ensayos iniciales, y siempre que éstos continden en un proceso de [+D+i.

3. Las instalaciones cumpliran, al menos, los siguientes requisitos:

a) La instalacion dispondra de un plan de 1+D+i plurianual.

b) Las unidades experimentales deberan tener una nula o muy reducida implantacion
en el mundo en el momento de ia solicitud del régimen econdmico, y en ningun caso
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habran sido instalados en condiciones geograficas o de existencia del recurso
energético analogas a las de la ubicacion prevista.

c} Las instalaciones estardn adscritas a centros de control y, en el caso de ser
necesario realizar un control independiente de las distintas unidades, su configuracion
debera permitir la actuacion sobre cada uno de ellos de forma independiente, a través
de |las consignas remitidas por el operador del sistema.

d) En el caso de las instalaciones previstas en el apartado 2.b), el titular permitira la
instalacién de prototipos de distintos fabricantes en condiciones no discriminatorias.

4. Para la vajoracion del caracter experimental, a los efectos de asignacion de un
régimen econdmico especifico al amparo de la presente disposicién, se recabara
informe de los drganos competentes en materia de 1+D+i y de energia de Ila
Comunidad Auténoma donde se ubique la instalacion. Asimismo, se podra recabar
informacion de cuantos otros organismos se considere oportuno, al objeto de
salvaguardar lo previsto en los apartados 2y 3.

5. El organo competente de la Comunidad Auténoma realizara el seguimiento del
cumplimiento de los requisitos asociados al caracter experimental de la instalacion, A
estos efectos, los titulares de las instalaciones deberan remitir, con caracter anual,
durante el primer trimestre de cada afio, una memoria de actividad al organo
competente de la Comunidad Autdnoma, quien remitira, a su vez, de oficio copia de la
misma a la Direccion General de Politica Energetica y Minas,

La Direccion General de Politica Energética y Minas, podra establecer el contenido
minimo de la citada memoria de actividad, mediante resclucién que sera publicada en

6. A los efectos de su posible inclusion en el régimen econémico mencionado en &f
apartado 1 de esta disposicion adicional, para el objetivo de potencia previsto, las
instalaciones de produccién de energia eléctrica de caracter experimental tendran que
someterse al procedimiento de preasignacion de retribucion regulado en el articulo 4
del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social,

Para ello, se crea una subseccién de la seccion segunda del Registro administrativo
de instalaciones de produccion de energia eléctrica a que se refiere el articulo 21.4 de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dependiente del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. Dicha subseccion serd denominada, en lo sucesivo,
“Registro de preasignacion de retribucion para instalaciones experimentales en el
régimen especial”.

Para inscrihirse en el Registro de preasignacién de retribucién para instalaciones
experimentales en el régimen especial, la instalacién debera cumplir exclusivamente lo
establecido en los parrafos a), b) e i) del articulo 4.3 del Real Decreto-ley 6/2009, de
30 de abril, asi como contar con el reconocimiento del caracter experimental, en los
términos previstos en el apartado 3 de esta disposicion por la Direccidn General de
Politica Energética y Minas.

El plazo para resolver y notificar sera de seis meses a contar desde la recepcion de la
solicitud y la indicada documentacion que debe acompafaria. Transcurrido dicho plazo
la solicitud podra entenderse desestimada.

Las rescluciones de la Direccion General de Politica Energética y Minas previstas en
este articulo no ponen fin a la via administrativa y, en consecuencia, podran ser objeto
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de recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Energia, conforme a lo
establecido en los articulos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

7. En el caso de las instalaciones a las que se refiere el apartado 2.b), éstas tendran la
consideracion de instalaciones singulares para la tramitacién de los procedimientos
relacionados con el acceso y conexion, pudiendo tramitar dichos procedimientos sin Ia
existencia de una definicion completa de las caracteristicas de detalle de los
aerogeneradores asociados, que habran de ser actualizados antes del inicio de la
operacion de jos mismos.

8. El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en los apartados 2 y 3 de
esta disposicion adicional, o de las condiciones que pudieran imponerse en las
resoluciones autorizadoras, poedra suponer la pérdida del derecho econdmico asociado
al régimen econdmico establecido por resolucion de la Direccion General de Politica
Energética y Minas, sin perjuicio de los procedimientos sancionadores que puedan
iniciarse.

8. La potencia asociada a las instalaciones experimentales sera tenida en cuenta en
los objetivos de potencia que pudieran establecerse para el afio 2012 y sucesivos.

Disposicion adicional tercera. Régimen econémico especifico para instalaciones
innovadoras de tecnologia solar termoeléctrica.

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercic podra conceder el derecho a un
régimen econdmico adicional a la retribucion del mercado de produccion para
proyectos de instalaciones de produccién de energia eléctrica de tecnologia solar
termoeléctrica, de caracter innovador, mediante un procedimiento de concurso y hasta
un maximao de 80 MW.

El procedimiento de concurso se iniciard de oficio mediante convocatoria del
Secretario de Estado de Energia. El concurse podra quedar desierio parcialmente o en
su totalidad si no existieran instalaciones en las que existiera un nivel de innovacién
suficiente.

2. En el procedimiento de concurso se valoraran por un lado el caracter innovador y de
oportunidad y, por otro, una oferta econdmica a fa baja relativa a la prima de referencia
y al limite superior respecto de los previstos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, para estas instalaciones. La ponderacién de cada uno de los dos criterios
anteriores sera de 60 por cien para el primero y 40 por cien para el segundo.

En lo relativo a los aspectos innovadores y de oportunidad, se valoraran de forma
preferente los siguientes aspectos: las innovaciones relativas a la capacidad y
posibilidades de almacenamiento de energia, la contribucion a la mejora de la
seguridad del sistema y el estado de tramitacion de los proyectos, en particular, ta
disposicion de:

a) L.a concesion por paite de la compafiia eléctrica distribuidora o de transporte de
punto de acceso y conexion firme para la tolalidad de la potencia de la instalacion y
para la tecnologia innovadora propuesta.
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b) La autorizacion administrativa de {a instalacion otorgada por el érgano competente
para la tecnologia innovadora propuesta. En el caso de instalaciones de potencia no
superior a 100 kW, este requisito no sera necesario.

3. La convocatoria del concurso podra establecer tramos para la asignacion de la
potencia en funcion de los criterios de valoracién de los aspectos recogidos en el
apartado 2.

4. l.as restantes condiciones del concurso, incluido el calendario de entrada en
funcionamiento de las instalaciones, se determinaran en |1a resolucion de convocatoria
de la Secretaria de Estado de Energia, gque habra de publicarse en el «Boletin Oficial
del Estado». En cualquier caso, el comienzo de la venta de energia a través de la red
no se podra producir con anterioridad al 1 de enero de 2014,

5. Para la valoracion del caracter innovador en el procedimiento de concurso, a los
efectos de asignacion de un régimen econdmico especifico al amparo de la presente
disposicidn, se recabara informe de los drganos competentes en materia de 1+D+i y de
energia de la Comunidad Auténoma donde se ubique la instalacion. Asimismo, se
podra recabar informacidn de cuantos ctros organismos se considere oportuno.

6. El organo competente de fa Comunidad Auténoma donde se ubique la instalacion,
realizara el seguimiento del cumplimiento de los requisitos asociados al caracter
innovador de la instalacién, A estos efectos, los titulares de ias instalaciones deberan
remitir, con caracter anual, durante el primer trimestre de cada afo, una memoria de
actividad al organo competente de la Comunidad Autdnoma, quien remitira, a su vez,
de oficio copia de la misma a la Direccion General de Politica Energética y Minas,.

La Direccidon General de Politica znergética y Minas podra establecer, el contenido
minimo de la citada memoria de actividad, mediante resolucion que sera publicada en
la sede electronica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

7. La Secretaria de Estado de Energia debera resolver y notificar su resolucion en el
plazo maximo de seis meses a contar desde la fecha en que la resolucion de
convocatoria del concurso produzca efectos. Transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado la resolucion, las solicitudes presentadas podran entenderse desestimadas.

Contra la resolucion de la Secretaria de Estado de Energia, que pone fin a la via
administrativa, podra interponerse recurso potestativo de reposicion, conforme a lo
establecido en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo

Comun.

8. Las instalaciones adjudicatarias del concurso serén inscritas de oficio en el Registro
de preasignacion de retribucion, siéndoles de aplicacion los propios valores de primas
y limites reducidos ofertados por los proyectos correspondientes. En io demas, les
sera aplicable el régimen juridico previsto en el Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, y en la presente disposicion.

8. El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la convocatoria del
concurso, o de las condiciones que pudieran imponerse en las resoluciones de
concesion, podrd suponer la pérdida del derecho econémico asociado al regimen
econdmico concedido, sin perjuicio de los procedimientos sancionadores que puedan
iniciarse.
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9. La potencia asociada a las instalaciones innovadoras sera tenida en cuenta en tos
objetivos de potencia que pudieran establecerse para el afio 2013 y sucesivos.

Disposicion adicional cuarta. Elaboracion de una propuesta de modificacion de la
Orden 1TC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulacion de fa
garantia del origen de la electricidad procedente de fuentes de energia renovables y
de cogeneracion de alta eficiencia.

Antes del 30 de noviembre de 2010, la Comision Nacional de Energia remitira a la
Direccién General de Politica Energética y Minas una propuesta de modificacion de la
Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulacién de la
garantia del origen de la electricidad procedente de fuentes de energia renovables y
de cogeneracion de alta eficiencia, a fin de cumplir con lo previsto en el articulo 27.1
de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del uso de energia procedente de fuentes renovables y por la
que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.

Disposicion transitoria primera. Ratfficacion de las solicitudes de autorizacion
administrativa presentadas para instalaciones potencia superior a 50 MW que utilicen
fuentes de energia renovables.

Aquellos promotores que, a la entrada en vigor del presente real decreto hubieran
presentado solicitud de autorizacion administrativa para una instalacion de potencia
superior a 50 MW que utilice fuentes de energia renovables, dispondra de un plazo
maximo de dos meses, a contar desde la entrada en vigor del real decreto, para
ratificarse en la misma. De no hacerlo, se entendera gue desiste de la tramitacion del
procedimiento y se dictard resolucidn, por parte del Director General de Politica
Energética y Minas, poniendo fin al mismo.

Quedan exentas de la presente disposicion las solicitudes de cualquier tramite
administrativo para instalaciones edlicas marinas.

Disposicién transitoria segunda. Devolucién del aval establecido en el articulo 124
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por ef que se regulan las actividades
de transporte, distribucidn, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Los titulares de las instalaciones de produccién de energia eléctrica de potencia
superior a 50 MW que, por la tecnologia utilizada y requisitos exigibles, podrian
acogerse al articulo 45 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de produccién de energia eléctrica en régimen especial, podran
desistir voluntariamente de [a tramitacion de los procedimientos de autorizacion
administrativa y evaluacion ambiental y solicitar la devolucion del aval regulado en el
articulo 124 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el gue se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos
de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica, sin que ésie les sea gjecutado,
en los dos meses posteriores a la entrada en vigor del presente real decreto.

Disposicion transitoria tercera. Modificaciones sustanciales en iramitacion a la fecha
de entrada en vigor del presente real decreto.
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Las solicitudes de autorizacion de una modificacion sustancial de una instalacion
presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto podran
tramitarse y resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la
presentacion de dicha solicitud, siempre que el titular de [a instalacion disponga de un
acuerdo de compra firmado entre el promotor de la instalacion y el fabricante o
suministrador de equipos correspondiente para la adquisicidn de equipos por un
importe equivalente al menos del 50 por ciento dei valor de la totalidad de los mismos
fijlado en el proyecto de instalacion.

En este caso, el titular de la instalacion deberd comunicarlo, junto con la
documentacion acreditativa de tal hecho, en el plazo maximo de dos meses desde la
entrada en vigor del presente real decreto, al 6rgano competente, quien remitira, a su
vez, de oficio, copia de la misma a la Direccion General de Politica Energética y Minas,

En caso contrario se entendera que renuncia al citado derecho y se estara a lo
dispuesto en el articulo 4 bis del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de produccion de energia eléctrica en régimen especial.

La solicitud sera resuelta por et drgano autonodmico gue comunicara su resolucion a la
Direccion General de Politica Energética y Minas.

Disposicién transitoria cuarta. Reduccion extraordinaria de la tarifa fotovoltaica para
la primera convocatoria de preasignacion a partir de la enlrada en vigor del presente
real decreto.

1. Los valores de las tarifas de las instalaciones fotovoltaicas para la primera
convocatoria de inscripcion en el Registro de preasignacién de retribucion cuyo plazo
de presentacion de solicitudes se inicie con posterioridad a la entrada en vigor del
presente real decreto se calcularan a partir de los valores resultantes de la aplicacion
de la metodologia establecida en el articulo 11.2 del Real Decreto 1578/2008, de 26
de septiembre, multiplicandolos por los siguientes factores:

a) Instalaciones de tipo .1: 0,95
b) Instalaciones de tipo 1.2: 0,75
c) Instalaciones de tipo [l: 0,55,

2. El porcentaje de reduccion de los valores de las tarifas derivados del mecanismo
previsto en el apartado anterior, no sera tenido en cuenta para el calculo de los cupos
de potencia para el afio siguiente, de acuerdo con lo previsto en el articulo 5.3 del
citado Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre,

Disposicién transitoria quinta. Aplicacion de determinadas modificaciones
normativas a partir de la primera convocatoria de inscripcién en el Registro de
preasignacion de retribucion.

LLas modificaciones normativas que se realizan en los apartados uno, tres y cuatro del
articulo tercero seran de aplicacion Unicamente a partir de la primera convocatoria de

inscripcion en el Registro de preasignacion de retribucion que se inicie tras la entrada
en vigor del presente real decreto.

Disposicion derogatoria tnica. Derogacion normatliva.
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Quedan derogadas cuantas disposiciones de de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto.

Disposicion final primera. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo de este real decreto.

Disposicion final segunda. Entrada en vigor.

E! presente real decreto entrard en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el
«Boletin Oficial del Estado».
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